INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED  DE  

60 kW., SOBRE CUBIERTA DE NAVE EN PARQUE INDUSTRIAL

“EL REAL”, EN ANTAS (ALMERÍA)
En .....a  ....   MERGEFIELD Dia de  .... de dos mil ocho.
REUNIDOS

De una parte ................, mayor de edad, con  D.N.I. nº .................., en adelante EL TITULAR, domiciliado en .............
Y de otra parte D. BERNARDO L. ROBLES CANO, mayor de edad, con  D.N.I. nº 26.191.826-R, en nombre y representación de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. (en adelante SEVILLANA ENDESA), entidad domiciliada en BARCELONA, Avda. del Paralelo, 51, C.I.F. número B82846817, y con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Borbolla, nº 5, 41004-Sevilla, en su calidad de Apoderado según escritura otorgada por el Notario Don Santiago Rubio Liniers el veintiocho de febrero de dos mil tres, con el número 407 de su protocolo y que ha causado en el Registro Mercantil la inscripción 25ª de la hoja abierta  a la sociedad en dicho Registro.

 Reconociéndose ambas partes mutua y recíprocamente plena capacidad legal para todos los efectos, y afirmando que los poderes en cuya virtud obran no les han sido revocados, modificados o alterados.

MANIFIESTAN

Que el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, establece en su artículo 16, punto I, que se suscriba un contrato entre el productor, en este caso EL TITULAR, y la empresa eléctrica distribuidora, en este caso SEVILLANA ENDESA, por el que se regirán las condiciones técnicas y económicas entre ambos. El presente contrato se celebra para dar lugar a dicho cumplimiento en el caso de conexión de instalaciones fotovoltáicas a la red en baja tensión, y se adaptarán a las modificaciones que vayan surgiendo como cambios en la regulación general eléctrica, que sea aplicable a algún término del mismo.


Que EL TITULAR se le ha concedido la Autorización Administrativa establecida en el Real Decreto 661/2007, en el grupo b.1, subgrupo b.1.1 de su artículo 2, mediante Resolución de la Junta de Andalucía (Dirección General de Industria, Energía y Minas) de fecha 11/06/2008 y número de expediente PERE/1019, copia de la cual se adjunta.


Que de común acuerdo ambas partes establecen las siguientes 






 ESTIPULACIONES

I.
Condiciones generales de entrega de la energía eléctrica
I.I
   La energía eléctrica producida por EL TITULAR será entregada a la red de la SEVILLANA ENDESA a través de la conexión establecida al efecto. SEVILLANA ENDESA viene obligada a adquirir la energía eléctrica de dicha instalación con arreglo, a las condiciones y requisitos que se establecen en la legislación vigente.

I.II
    EL TITULAR se abstendrá de ceder a terceros la energía eléctrica producida por la instalación.
I.III
Toda la energía al amparo del presente contrato será computada a SEVILLANA ENDESA a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, obligándose el titular a facilitar cuantos datos sean necesarios para esta consideración. 

I.IV
   Este contrato se regirá de acuerdo con los Reales Decretos 1663/2000 y 661/2007. 
II.
Condiciones técnicas de la instalación.  

II.I
La conexión y medida se efectuará en la red de distribución a la tensión de  400 V. voltios en según punto de conexión Exp. ............... Las características de los equipos de control, conexión seguridad y medida así como el esquema unifilar correspondiente a las instalaciones de generación y enlace aparecen en el anexo I de este contrato. 

II.II
    La potencia de la instalación fotovoltáica, entendida como la suma de la potencia de los inversores, es de......... KW. y la previsión de venta anual a SEVILLANA ENDESA es de .......... kWh. La señal suministrada tendrá una frecuencia de 50 Hz, una tensión de 400 voltios y un Cos (  de entre 0,8 y 1, cumpliendo los requisitos de tolerancia y calidad que marca la legislación vigente.    

En el caso en que alguna de las características fueran distintas a las que finalmente consten en el documento de Resolución de Inscripción de la Instalación en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, ambas partes aceptan como válidos los que figuren en el mencionado Registro de instalaciones.
II.III
La medición de la energía activa entregada por EL TITULAR a SEVILLANA ENDESA se realizará mediante un contador, situado lo más cerca posible del punto de conexión, según se indica en el anexo I de este contrato. El equipo necesario será por cuenta del titular.
III.
Condiciones de explotación de la instalación.
III.I
   EL TITULAR se compromete a mantener todas las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y especialmente los aparatos de protección e interconexión, siendo responsable de los daños y perjuicios de toda índole que pudiera ocasionarle a las instalaciones, aparatos o personal de SEVILLANA ENDESA.

III.II
  SEVILLANA ENDESA solo podrá cortar la interconexión y suspender la absorción de energía cuando en la red eléctrica se produzcan situaciones que lo justifiquen debido a trabajos programados, causas de fuerza mayor u otras situaciones que contemple la legislación vigente. Cuando puedan ser conocidas con anterioridad estas circunstancias deberán ser comunicadas a EL TITULAR con la debida antelación y tan pronto como le sea posible SEVILLANA ENDESA podrá restablecer la conexión sin previo aviso.
III.III
EL TITULAR se obliga a informar a SEVILLANA ENDESA tan pronto como le sea posible de cualquier anormalidad detectada en sus instalaciones que puedan afectar a la red eléctrica. 

III.IV   El personal autorizado previamente por SEVILLANA ENDESA podrá acceder al recinto o recintos donde están ubicados los equipos que afecten a la interconexión y medida. 

IV.
Condiciones económicas.
IV.I
   Las condiciones económicas que rigen el presente contrato vienen establecidas en el Real Decreto 661/2007. Se opta por percibir la tarifa regulada que para el grupo b.1.1 se establece en la tabla 3 del artículo 36 del citado Real Decreto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.2  del mismo Real Decreto referido al período de pruebas de la instalación y a la actualización anual de la tarifa regulada en el artículo 44 del mismo Real Decreto. 

IV.II La facturación de la energía entregada se efectuará por meses naturales. EL TITULAR o el representante autorizado por ésta enviará a SEVILLANA ENDESA la factura correspondiente al período, indicando la lectura del contador de final de mes y del mes precedente. El pago de la energía entregada por el titular a SEVILLANA ENDESA se producirá dentro del período de 30 días posteriores de la recepción de la correspondiente factura, según lo establecido en el 661/2007, disposición transitoria sexta.  


EL TITULAR deberá facilitar a SEVILLANA ENDESA los datos bancarios por escrito al objeto de poder efectuar el ingreso correspondiente.
IV.III Las facturas serán presentadas según el modelo acordado con SEVILLANA ENDESA.

V.
Causas de resolución o modificación del contrato.
V.I
 La eficacia del presente contrato quedará supeditada a las autorizaciones administrativas correspondientes que marque la legislación vigente sobre las instalaciones de producción y enlace. Asimismo, la eficacia del presente contrato quedará supeditada a la inscripción definitiva en el correspondiente Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, salvo lo estipulado en el Artículo 14.2 del Real Decreto 661/2007, relativo al período de pruebas.   

V.II
  Será causa de resolución automática del mismo el incumplimiento de las cláusulas anteriores así como el incumplimiento de los preceptos del Real Decreto 436/2004, el mutuo acuerdo entre las partes, la cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, el cese de la actividad como instalación de producción en régimen especial o por denuncia del mismo en los términos del apartado VI. 
V.III
El contenido de las anteriores cláusulas quedará sujeto a las modificaciones impuestas por la normativa legal. En el caso de que dicha normativa legal diese posibilidad al titular de acogerse o no a la misma, ambas partes pactan, expresamente, someterse al criterio al respecto de EL TITULAR.
VI.
Duración e interpretación del contrato.
VI.I
   La duración mínima de este contrato será de cinco años a partir de su entrada en vigor, al término de los cuales se considerará prorrogado anualmente si no manifestase alguna de las partes, por escrito, su voluntad de resolverlo, con un mínimo de tres meses de antelación a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas. 


Queda exceptuado de la vigencia definitiva en el párrafo anterior el Punto IV, cuya vigencia se extenderá de conformidad con la disposición transitoria 6º del RD 661/2007 hasta la entrada en vigor del comercializador de último recurso, prevista para el 1 de enero de 2009, supeditado a la decisión del regulador competente.

VI.II
  Las aclaraciones, dudas o discrepancias que pudiesen surgir en la aplicación o interpretación de lo estipulado en el presente contrato, se resolverá de mutuo acuerdo entre las partes contratantes. En su defecto, las cuestiones planteadas se someterán al dictamen del órgano competente de la Administración en esta materia. 

VI.III
En caso de litigio, ambas partes se someten a los Tribunales ordinarios correspondientes a la ubicación de la instalación fotovoltáica.

VII.
Domicilios a efectos de notificaciones

VII.I
Todas las comunicaciones que en virtud del presente Contrato debieren ser enviadas se realizarán a las siguientes direcciones:


Dirección del TITULAR:  



Nombre





Dirección




A la atención de 



Tlfno. núm. 




Fax núm. 





E-mail:




Dirección de SEVILLANA ENDESA:


ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U.


Avda. Ramón y Cajal, 6  Acc.

41018 Sevilla


A la atención de D. Carlos Tafur López de Lemus


Tlfno. núm. +34.95.5040344


Fax núm. +34.95.5049907


E-mail: eypctl@sevillana.grupoendesa.com

En consecuencia, se interpretarán como correctamente enviadas a las partes, las comunicaciones cursadas a las direcciones o números expresados.


Y para que así conste y en prueba de conformidad con su contenido, firman el presente documento por triplicado a un solo efecto, en lugar y fecha del encabezamiento.



Por  LUIS ANTONIO CANO SEGURA 




Por SEVILLANA ENDESA


D.



  



   D. Bernardo L. Robles Cano

ANEXO 1
Características de los equipos de control, conexión, seguridad y medida.

Esquema unifilar
1. Conexión a la red

Potencia nominal de la instalación (kW)                       kW
Monofásica si/no





NO
Trifásica si/no





Si
2. Generador fotovoltáico

Fabricante.







Modelo.







Potencia máxima, Pmáx. (Wp).




Tensión en circuito abierto, Voc (V).



Corriente de máxima potencia, Imáx (A).



Tensión de máxima potencia, Vmáx (V).



Intensidad de cortocircuito. Isc (A).



Número total de módulos. 





3. Inversor AC (a cumplimentar para cada inversor instalado)
Fabricante.








Modelo.








Número de serie







Tensión nominal AC, Vn (V).




Potencia AC, Pn (kW).






Vcc máxima (V).









Vcc mínima (V).







Conexión RN, SN, Tn o trifásico.




Protección contra Vac baja (si/no).




Tensión de actuación (V).


       
   


Protección contra Vac alta (si/no).




Tensión de actuación (V).        




Protección contra frecuencia baja (si/no).



Frecuencia de actuación (Hz).


           
Protección contra frecuencia alta (si/no).




Frecuencia de actuación (Hz).


           

Protección contra funcionamiento en isla (si/no).


Potencia nominal de la instalación (kWp).




4. Protecciones externas

Interruptor general

Fabricante.








Modelo.







Tensión nominal, Vn (V).






Corriente nominal, In (A).






Poder de corte (KA).





Interruptor diferencial

Fabricante.







Modelo.








Tensión nominal, Vn (V).






Corriente nominal, In (A).






Sensibilidad (mA)






Aislamiento galvánico (*)

Fabricante.






……………

Modelo.






……………

Rigidez dieléctrica (v)




……………

Tipo :






Protección contra Vac baja (*)

Si/no.







……………

Fabricante.






……………

Modelo.






……………

Tensión de actuación (V).




……………

Protección contra Vac alta (*)

Si/no.







……………

Fabricante.






……………

Modelo.






……………

Tensión de actuación (V).




……………

Protección contra frecuencia baja (*)

Si/no.







……………

Fabricante.






……………

Modelo.






……………

Frecuencia de actuación (Hz).



……………

Protección contra frecuencia alta (*)

Si/no.







……………

Fabricante.






……………

Modelo.






……………

Frecuencia de actuación (Hz).



……………

(*) No cumplimentar en el caso de que el inversor incorpore estas protecciones internamente.

5. Aparatos de medida y control

Contador de energía  bidireccional

Fabricante.








Modelo.








Número de fabricación.





Relación de intensidad.






Tensión.







Constante de lectura.





Clase.









Módem

Fabricante.








Modelo.








Número de fabricación.






Tipo (GSM, RTC, otros)







Datos para telemedida




Nº teléfono módem







Dirección de enlace








Clave de lectura




Transformadores de intensidad.



Fabricantes




Nºs de fabricación



Intensidad primario




Intensidad secundario


6. Acceso a la información

Lectura de contadores.




In situ

Interlocutores a efectos de operación.







Por el titular:



Nombre.
 



Tlfno. núm. 




Fax núm. 


---


E-mail:



Por SEVILLANA ENDESA









Nombre.
 




Centro Control de B.T. - Sevilla

Teléfono.





955 02 36 10

Fax.





955 04 03 30 

ANEXO 2

ANEXO 3
REGLAMENTO DE EXPLOTACION PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS INTERCONECTADAS A LA RED B.T.

1.  NORMAS  TÉCNICAS  DE  CARÁCTER  GENERAL
El acoplamiento de la instalación fotovoltáica con la red de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. hace necesario que se tomen, las máximas garantías para proteger, en todo momento, la seguridad de las personas y las instalaciones.

Para ello deberán seguirse los siguientes principios:

· El funcionamiento de la instalación fotovoltáicas no debe provocar Averías en la red de SEVILLANA ENDESA
· El funcionamiento de las instalaciones fotovoltáicas no debe de ser causa de disminuciones de las condiciones de seguridad, que puedan dar origen a situaciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de SEVILLANA ENDESA
· El funcionamiento de las instalaciones fotovoltáicas no debe provocar alteraciones superiores a las admitidas por los Reglamentos en vigor que afecten a la CALIDAD DEL SERVICIO de  los demás clientes.

· Las instalaciones eléctricas de las instalaciones productoras están obligadas a cumplir los reglamentos electrotécnicos en vigor correspondientes.

2.  INSTRUCCIONES  DE  EXPLOTACIÓN
2.1. PROTECCIONES  Y  AJUSTES
Bajo ningún concepto se podrán modificar las protecciones y ajustes que inciden en la instalación fotovoltaica, salvo en situaciones en que SEVILLANA ENDESA determine lo contrario, en cuyo caso sería esta empresa la que efectuará estos cambios. En el caso de que se detecte alguna actuación anormal, se solicitará de SEVILLANA ENDESA la oportuna intervención.   

2.2. Mantenimiento 
El Responsable de la explotación de la instalación fotovoltáica, deberá tomar todas las medidas oportunas para mantener en perfecto estado todos los equipos de protección, seguridad y control de la interconexión, de forma que se consiga su actuación correcta permanentemente.

2.3. Conexión  de  la  INSTALACIÓN  a  la  red 
Esta operación se realizará mediante el interruptor de acoplamiento, previa verificación de sincronismo, y sólo podrá efectuarse si existe tensión de retorno estable en la red de SEVILLANA ENDESA.

2.4. Desconexión  de  la  INSTALACIÓN 
2.4.1. DESCONEXIÓN  Prevista  o  programada
El Responsable de la explotación de la instalación fotovoltáica, tomará las medidas oportunas para evitar la conexión accidental del interruptor y establecerá las precauciones necesarias que las futuras intervenciones requieran.

2.4.2. DESCONEXIÓN  Imprevista 
En el caso que se produzca la desconexión automática del interruptor de acoplamiento, el Responsable de la instalación, revisará la instalación para detectar si existe alguna avería en la misma que ha podido ocasionar la incidencia, en caso contrario, comprobará la existencia de retorno en la línea de la llegada de SEVILLANA ENDESA.

Si no existe tensión de retorno establecerá contacto con SEVILLANA ENDESA que le dará las instrucciones oportunas.

La reconexión de la instalación fotovoltáica a la red no se hará hasta que no exista una tensión superior al 85 por 100 de la nominal y haya transcurrido un tiempo no  inferior a tres minutos.

Si se detecta alguna avería en la instalación de generación y acoplamiento el Responsable de la instalación fotovoltáica tomará las medidas y precauciones oportunas para corregir el defecto. Una vez corregido éste podrá conectar la generación a la red.

2.4.3. DESCONEXIÓN  Solicitada
El Responsable de la instalación está obligado a atender de inmediato todas las órdenes que SEVILLANA ENDESA le transmita, para la desconexión de la generación.

2.5.REstablecimiento de la tension
En el caso de que SEVILLANA ENDESA por causas imputables a la explotación de la red corte la interconexión con la instalación productora, podrá restablecer la tensión sin previo aviso, no siendo SEVILLANA ENDESA responsable de las consecuencias que puedan producirse en la instalación del productor por dicho restablecimiento.  
2.6. Anomalías 
Cualquier anomalía que se detecte en la instalación y que pueda afectar a la seguridad de las personas o equipos deberá ser resuelta de acuerdo con la posible gravedad de la misma.
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